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Visility Mobile 

 

Visning af aktuelt forbrug og timeværdier  
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IHC integration 

IHC funktionsblok for integration  

IHC funktionsblok for integration  

MODBUS generelt 
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MODBUS kabling med Visility DashBoard eller Visility HSB  

 Visility HSB tilsluttet klemrækker i tavle.  

 

IEM3155 installation 
 

       

IEM3155 bimåler og MODBUS tilslutning 

Visility HSB
Wavin AHC 

9000Nilan

Vis ility kabel
10036

IEM 3155 IEM 3155+ -
Genvex

Optima 300

2 ledere parsnoet 2 ledere parsnoet 2 ledere parsnoet 2 ledere parsnoet 2 ledere parsnoet
RJ45 afs lutning

Tavle

Visility 
DashBoard
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Princip fortrådning af stærkstrøm med ’forbruger’ og solceler  

Vælg input funktion og antal pulser per enhed  

Hovedmåler

IEM 3155
L L´

IEM 3155
LL´

HPFI
GRUPPE

AFB.

HPFI
AC/DC

GRUPPE
AFB.

SIKKERHEDS
AFB.

FORBRUGER

SOLCELLER

I

I
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